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aansluiting van 2 wc's,wasmachine

en dienstkraan buiten
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regenwaterput
10.000 l.

reukafsnijder

doorvoerbuis pvc Ø 110 - aanzuigleiding regenwater

F u n d e r i n g s - e n  r i o l e r i n g s p l a n

sifon- en kontroleput
2 x Ø 315

lozing huishoudelijk afvalwater met
pvc-buis Ø125 op DWA-aansluitingsput

terugslagklep

sifon- en kontroleput
2 x Ø 315

lozing huishoudelijk afvalwater met
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terugslagklep
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septische put
3000 liter

septische put
3000 liter

sifon- en kontroleput

infiltratiemodules in PP
min. infiltratie-volume: 1128,12 liter
voorziene infiltratie-volume: 1292,76 liter
min. infiltratie-opp.: 1,80 m²
voorziene infiltratie-opp: 5,04 m²

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE:         105,12 m²
Daken: 105,12 m²

infiltratiemodules in PP
min. infiltratie-volume: 1200,00 liter
voorziene infiltratie-volume: 1292,76 liter

min. infiltratie-opp.: 1,92 m²
voorziene infiltratie-opp: 5,04 m²

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE:         108 m²
Daken:108 m²
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AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING
CONFORM DE GEMEENTELIJKE 

VOORSCHRIFTEN

lozing hemelwater met pvc-buis Ø 125
op RWA-aansluitingsput

sifon- en kontroleput

nota: collectief te optimaliseren buitengebied
zwart en grijs water aangesloten op sept. put

nota: collectief te optimaliseren buitengebied
zwart en grijs water aangesloten op sept. put
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